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Assunto: Pergunta n.® 4531/XIll/2.2, de 20 de junho de 2017, apresentada pelo
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Portugués (PCP) - Climatizacéo
do Hospital do Fundao, distrito de Castelo Branco

Encarrega-me o Sr. Ministro da Salde, consultada a Administracao Regional de Salde
do Centro, I.P. (ARS Centro), de informar o seguinte:

0 novo edificio do hospital do Fundao que integra o Centro Hospitalar Cova da Beira,
E.P.E. (CHCB) contempla um sistema de climatizacdo capaz de assegurar a
estabilizacdo térmica perante valores maximos (calor) e minimos (frio) de
temperatura ambiente.

Reconhece-se, no entanto, que o posto de transformacgdo existente nao se encontra
suficientemente dimensionado, uma vez que contempla dois edificios (o antigo e o
novo) e nao apenas um (o novo), conforme considerado quando do seu planeamento.

Face ao exposto e tendo em vista garantir o conforto térmico de doentes, visitas e
funcionarios do hospital - e até ser suprido tal deficit - o CHCB procedeu ao aluguer

temporario do gerador.

Os custos associados ao aluguer do gerador foram:

Aluguer (3 meses) Combustivel
Custo s/IVA |Custo ¢/IVA |Custo s/IVA | Custo c/IVA
2016 €6.596,40 |€8.113,57 |€8.322,96 €10.237,24
2017 €6.596,40 |€8.113,57 |€2.839,02* |€ 3.491,99*

* até 30 de junho
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Nao foi ponderada a contratagao de maior poténcia com o fornecedor de energia de
forma a permitir utilizar equipamentos para o arrefecimento do hospital, uma vez que
o problema radica no posto de transformacac e ndo na poténcia contratada/instalada,
que é a adequada.

No curto prazo, a medida adotada € a mais adequada.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

(Paula Maia Fernandes)
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